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AQUACARAS <.

APA ESTE VIATAI

S.C. AQUACARAS SA
LABORATOR CENTRAL AQUACARAS, str.Parcului, nr.5, Resita
Compartiment analize apa bruté/apa tratata, str.Parcului, nr.5, Resita

Beneficiar : PRIMARIA VERMES;
Denumire (probd) obiect de incercare : Apa potabila
Comanda nr: 336 din data de: 07.06.2021
Prelevat de: Beneficiar. data de: 14.06.2021; Prelevare conform : -

RAPORT DE INCERCARE APA nr. C 132 din data 17.06.2021

ecredstat pentru
INCERCARE

A h
RE AR
SR EN [SOEC 17025.2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
L11028

Aprobat,
Sef Serviciu Laboratoare

Nume:ing. Boloca Claudia

Data efectudrii incercarii: 14.06-17.06.2021 Semnétura......| s c.-AQUA CARAS S.A. |
Provenienta / cod(probd) obiect de incercare: 1339 - Apa potabila (Rezervor Vermes), 1340 - Apa potabild (Retea primérie), ol
SERVICIU LABORATOARE
Limite admise conform ]
Parametru Unitate Proba Proba Proba Proba Proba Lg‘:“‘moz LDILQ 'm::'t' Metode de
Determinat de méasura cod cod cod cod cod & onzg:';aﬁ 56$I2G(506 isum incercare
1339 1340 2017
idi SR EN ISO 7027/2016
Turbiditate* NTU 0,53 0,54 \ <5 - PSI-LCA-1.4
. Accepta- SR EN ISO 7887/ 2012
Culoare mgPt,Coll 3 - \ bils 100 PSI-LCA-1.6
2 SR ISO 10523/2012
pH* Unit.pH 782 | 789 \ >6,5<9,5 | 55-9(R) i o
s e SR EN 27888/1997
Conductivitate uSicm 401 403 2500 1000 (R) PSILCA-1.7
Indice de 1,50 13% SR EN ISO 8467/2001
permanganat mgO-/ <1,50 <1,50 50 204R) PSI-LCA-1.9
Clor rezidual liber mg/l <0,10 . \ 0,10-0,50 ] 010 |128%
PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3
Clor rezidual total mgl/l 0,11 - \ - -
. SREN 12671/2016, Anexa Acap.A3
Dioxid de clor mg/l ] - \ B ) PSI-LCA-1.16
- + SR ISO 7150-1/2001
Amoniu mgNH4 /1 0,184 0,189 \ 0,50 i PSI-LCA-1.0
. ; SR EN 26777/C91/2006
Nitriti mgN(l;i fl 0,035 0,037."_ B \ B 0,50 - PSILCA1.1
Nitrati mgNOs Tl <221 | <221 50 50 221 | 143% PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2
; ; SR EN 25813/C91/2009
Oxigenul dizolvat* mgO/I - - \ - - PSI-LCA-1.15
Consumul biochimic SR EN 1899-2/2002
de oxigen* mgO/l - i \ i . PSI-LCA-1.14
. = SR IS0 9297/2001
Cloruri mg CI'/l 6,32 - \ <250 - PSI-LCA-3.6
5 2 2 X SR EN I1SO 9963-1/2002
Alcalinitate totala mmol/l - - - - PSI-LCA-1.12
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Cod: FL-01-7.8 Ed.2 rev.0




Limite admise conform Incertitud
Parametru Unitate Proba | Proba | Proba | Proba Proba Lg-f“:emoz LDILQ inea Metode de
Determinat de misuri cod cod cod cod cod consglni:até HG. de incercare
1339 1340 2017 567/2006 masurare
P ¥ PP nn | o an i . o - | sRIsSO6059/2008
Duritate totala d 7,68 7,80 X min § PSI-LCA-1.11
| Aluminiu filtrabil mgl - - \ - - | | SRIS010566/2001
Aluminiu solubil mgl/l - - \ 0,200 - PSI-LCA-1.13
Fier dizolvat mg/l = & \ - 2 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Fier total mgll 0,153 | 0,149 \ 0,200 P PSI-LCA-1.3
. i STAS 3069/1987
Sulfati mgll 6,41 \ 250 250 PSI-LCA-1.10
Mangan* mg/l <0,015 0,050 0,015 SR ISO 6333/1997
Calciu* mg/l - - - - SR ISO 6058/2008
Magneziu* mg/l - - - - STAS 3662/1962
Sodiu* mg/l 2,49 - \ 200 - PSI-LCA-1.16
Sulfuri g idrogen | gl 0.010 ] \ 0,100 . PSI-LCA-1.16
Gust* 1 - \ Acceptabil . STAS 6324/1961
Miros* 1 - \ Acceptabil . STAS 6324/1961
Nici o
Nr.colonii la 37°C Nr.ufciml 0 . modificare : G e a0
anormala -
MPN /100ml - - \ - 5000 PSI-LCA-2.5, ed.2, rev.2
Bacterii coliforme \ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
L Nr. ufc /100ml 0 - ) \ T 0 ) - PSI-LCA-2.1
b MPN 1100ml : . \ 7 2000 PSI-LCA-2.5, ed.2, rev.2
-, L SR EN ISO 7899-2/2002
Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml 0 - \ 0 1000 PSI-LCA-2.2
Nici o
Nr.colonii la 22°C Nr. ufc ml 0 ; \ modificare - by i Y
anormala i
g::?rti:g'eunn; Nr. ufe /100mi _ _ \ 0 < PSI-LCA-2.4,ed.2, rev.4
I . SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
Escherichia coli Nr. ufc /100ml 0 - 0 - PSI-LCA-2.1
Conditii de mediu (temperatura). 22°C
Observatie: Raportul de incercare se referd numai la obiectele supuse incercarii. Verificat,
incercarile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Sef compartiment

Rezultatele se incadreaza in diferentele admise de standardele de metoda.

LD= limita de detectie, respectiv LQ=limita de cuantificare

Valoarea din dreapta semnului < reprezinta limita de detectie, respectiv limita de cuantificare.
Prezentul raport este eliberat in dou& exemplare cu valoare de original, din care unul la beneficiar si unul la emitent.
Acest raport de incercare nu va fi reprodus partial fara acordul scris al Laboratorului Central AQUACARAS.

(Bara reprezinta sfarsitul raportului)
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Nume: biol.Luca Raluca
Semnatura:...... ./ -

%

Cod: FL-01-78 Ed.2 rev.0




